
2023 г.

Щит автоматизации
теплового пункта

Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.
 N

° 
по

дл
.

Вз
ам

. и
нв

. N
°

По
дп

. и
 д

ат
а

Формат А4

Алгоритм 01.30

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



Общие данные

1

Подп.№ докум.

Т.контр.

Разраб.

Утв.

Лит.

ДатаЛистов

Пров.

Рук.
Н.контр.

Изм.

ЛистовЛист

Формат А4

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Вз

ам
. 
ин

в.
 N

По
дп

. 
и 

да
т
а

Со
гл

ас
ов

ан
о:

1
Щит автоматизации
теплового пункта
Алгоритм 01.30

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование

Общие данные

Пояснительная записка

Функциональная схема автоматизации

Схема электрическая принципиальная

Перечень элементов

Схема внешних соединений

Сборочный чертёж

Спецификация оборудования и материалов

Примечание

 



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

За
м.
 и

нв
. №

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
 №

 о
б.

Со
гл

ас
ов

ан
о:

ПЗ

Дата

Утверд

N докум.
Разраб

Н.контр

Провер
Т.контр

ЛистИзм. Подпись
Масса

ЛистовЛист

Лит Масштаб

2 1
Пояснительная записка

Автоматизация технологической схемы теплового пункта обеспечивается
щитом автоматизации (далее, в том числе, - ЩА), построенным на базе
специализированного контроллера для отопления и ГВС ОВЕН ТРМ1032М,
функционирующего совместно с модулями расширения ПРМ-220.1 и ПРМ220.2. ЩА
предназначен для использования совместно с релейным щитом (далее, в том
числе, - ЩР), оснащенным необходимым силовым коммутационно-защитным и
релейно-коммутационным оборудованием. ЩА обеспечивает формирование
управляющих воздействий на ЩР, который в свою очередь реализует включение
исполнительных механизмов. Документация на ЩР не приводится в настоящем
комплекте рабочей документации.

ФУНКЦИИ ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА. АЛГОРИТМ 01.30.
1. Регулирование температуры контурах отопления и ГВС по

отопительному графику;
2. Погодозависимое регулирование температуры;
3. Контроль температурного графика обратного теплоносителя каждого

контура;
4. Оптимизация расхода электроэнергии, режим «День/Ночь», «Выходной

день»;
5. Режим «Зима/Лето»;
6. Управление насосными группами, 3 насосные группы, включающих два

насоса - циркуляционные насосы контура отопления, насосы подпитки
контура отопления, циркуляционные насосы контура ГВС, прямой пуск
насосов, работа насосов по схеме основной – резервный, чередование
мастер-насоса, ввод резервного насоса, контроль перепада давления на
насосной группе группе, контроль работоспособности насоса по сигналу
от реле запуска насоса;

7. Учет наработки насосов;
8. Управление запорно-регулирующими клапанами, 3-х позиционное

управление;
9. Поддержание давления в контуре отопления, управление подпиткой;
10. Мониторинг значений технологических параметров системы -

температура теплоносителя, подаваемого из теплосети, температура
обратного теплоносителя контура отопления, температура обратного
теплоносителя контура ГВС, температура подачи теплоносителя
потребителю контура отопления, температура подачи теплоносителя
потребителю контура ГВС, температура наружного воздуха, давление
подачи теплоносителя потребителю контура отопления, давление подачи
теплоносителя потребителю контура ГВС, давление в контуре
отопления для управления подпиткой, состояние запуска насосов по
реле запуска, состояние насосов по датчику перепада давления на
насосной группе, протечка в помещении теплового пункта;

11. Регистрация и учет нештатных ситуаций системы управления в памяти
контроллера;

12. Пользовательский интерфейс, ЖК дисплей 2 строки 16 символов:
 - Представление информации о состоянии системы;
 - Представление значений технологических параметров системы;
 - Представление информации о нештатных ситуациях в журнале

событий;
 - Представление информации о времени наработки исполнительных

устройств;
 - Управление конфигурационными параметрами системы;
 - Управление исполнительными механизмами;
13. Интеграция с внешними системами по интерфейсу RS-485 или

посредством дискретных сигналов;
14. Поддержка работы в составе распределённой системы, построенной

на базе ТРМ1032М, в режиме slave
15. Выбор режима управления контуром – «АВТО» – «0» – «РУЧН»;
16. Управление исполнительными механизмами контура в ручном режиме

со щита посредством кнопочных выключателей и переключателей;
17. Индикация сообщений и состояния исполнительных механизмов

посредством светосигнальной арматуры;

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ
1. Электропитание щита автоматизации осуществляется от

распределительных шкафов по проекту «ЭОМ»;
2. Лотки и монтажные каналы, служащие для прокладки кабелей

системы автоматизации должны быть заземлены в соответствии с
требованиями ПУЭ.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
1. Монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями

заводских инструкций по монтажу приборов и оборудования и
СНиП 3-05.07-85 «Системы автоматизации»;

2. Датчики температуры на трубопроводах должны быть установлены
до проведения работ по изоляции трубопроводов;

3. Сети автоматики выполняются многожильными кабелями с медными
жилами, прокладываемыми открыто на лотках. Для передачи
аналоговых сигналов используются экранированные кабели. Опуски
от лотков к исполнительным механизмам и датчикам прокладываются
по кабельным стойкам.
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3 2
Функциональная схема автоматизации

МTE3

TE1 PE1
ТО Отопления

Из теплосети

НЦ1 К1

НЦ2 К1
В теплосеть

К потребителю

От потребителя

К подпитке

М

TE6

PS1

TE5

PDS1

PDS3

МTE4

TE2 PE2
ТО ГВС

К потребителю

От потребителя

PDS2

НЦ1 К2

НЦ2 К2

НП1 К1

НП2 К1

КЗР К1

КЗР К2

КП К1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

YA1

YA2

Y1

М5

М6

М1

М2

М3

М4

LS1

22

Условные буквенные обозначения:
М1 (НЦ1 К1) - Циркуляционный насос 1 контура отопления
М2 (НЦ2 К1) - Циркуляционный насос 2 контура отопления
М3 (НЦ1 К2) - Циркуляционный насос 1 контура ГВС
М4 (НЦ2 К2) - Циркуляционный насос 2 контура ГВС
М5 (НП1 К1) - Насос 1 подпитки контура отопления
М6 (НП2 К1) - Насос 2 подпитки контура отопления
YA1 (КЗР К1) - Клапан запорно-регулирующий контура отопления
YA2 (КЗР К2) - Клапан запорно-регулирующий контура ГВС
Y1 (КП К1) - Клапан подпитки контура отопления
PDS1 - Датчик перепада давления на насосной группе НЦ контура отопления
PDS2 - Датчик перепада давления на насосной группе НЦ контура ГВС

PDS3 - Датчик перепада давления на насосной группе НП контура отопления
PS1 - Реле давления подпитки контура отопления
TE1 - Датчик температуры подачи теплоносителя потребителю контура отопления
TE2 - Датчик температуры подачи теплоносителя потребителю контура ГВС
ТE3 - Датчик температуры обратного теплоносителя контура отопления
TE4 - Датчик температуры обратного теплоносителя контура ГВС
TE5 - Датчик температуры теплоносителя, подаваемого из теплосети
TE6 - Датчик температуры наружного воздуха
PE1 - Датчик давления подачи теплоносителя потребителю контура отопления
PE2 - Датчик давления подачи теплоносителя потребителю контура ГВС
LS1 - Датчик протечки в помещении теплового пункта
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Система
верхнего
уровня

23-32



Аналоговый
ввод (AI)
Аналоговый
вывод (AO)
Дискретный
ввод (DI)
Дискретный
вывод (DO)

Щ
ит

 а
вт

ом
ат

ик
и 

(Щ
А)

Приборы по месту

Приборы
на щите

Интерфейс
RS-485

HL1

HL

Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

За
м.
 и

нв
. №

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
 №

 о
б.

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Э2
Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

3.2

17

«ПИТАНИЕ»

HL2

HL

PDS1

HL3

HL

PDS2

SA3

HS

HL4

HL

Режим «ЛЕТО»

Режим «ЛЕТО»

SA4

HS

HL5

HL

Режим «ЭКОНОМИЯ НОЧЬ»

Режим «ЭКОНОМИЯ НОЧЬ»

SA5

HS

HL6

HL

Режим «ЭКОНОМИЯ ДЕНЬ»

Режим «ЭКОНОМИЯ ДЕНЬ»

SB3

H

Команда «СБРОС»

KL14

NS

HL16

HL

К1 «АВАРИЯ»

К1 «АВАРИЯ»

KL15

NS

HL17

HL

К2 «АВАРИЯ»

К2 «АВАРИЯ»

HL18

HL

К1 «ДАВЛЕНИЕ»

HL19

HL

К2 «ДАВЛЕНИЕ»

HL7

HL

PDS3

HL8

HL

PS1

HL9

HL

LS1

PDS1 PDS2 PDS3 PS1 LS1

Те
мп

ер
ат

ур
а 

на
ру

жн
ог

о 
во

зд
ух

а

TE6

Те
мп

ер
ат

ур
а 

по
да

ва
ем

ог
о 

те
пл

он
ос

ит
ел

я 
из

 т
еп

ло
се

ти

TE5

Пе
ре

па
д 

на
 н

ас
ос

но
й 

гр
уп

пе
 к

он
ту

ра
 о

то
пл

ен
ия

Пе
ре

па
д 

на
 н

ас
ос

но
й 

гр
уп

пе
 к

он
ту

ра
 Г

ВС

Пе
ре

па
д 

на
 н

ас
ос

но
й 

гр
уп

пе
 п

од
пи

тк
и 

ко
нт

ур
а 

от
оп

ле
ни

я

Ре
ле

 д
ав

ле
ни

я 
по

дп
ит

ки
 к

он
ту

ра
 о

то
пл

ен
ия

Да
тч

ик
 п

ро
те

чк
и 

в 
по

ме
ще

ни
и 

те
пл

ов
ог

о 
пу

нк
та

Те
мп

ер
ат

ур
а 

об
ра

тн
ог

о 
те

пл
он

ос
ит

ел
я 

ко
нт

ур
а 

от
оп

ле
ни

я

TE3

Те
мп

ер
ат

ур
а 

по
да

чи
 т

еп
ло

но
си

те
ля

 п
от

ре
би

те
лю

 к
он

ту
ра

 о
то

пл
ен

ия

Да
вл

ен
ие

 п
од

ач
и 

те
пл

он
ос

ит
ел

я 
по

тр
еб

ит
ел

ю 
ко

нт
ур

а 
от

оп
ле

ни
я

TE1 PE1

Те
мп

ер
ат

ур
а 

об
ра

тн
ог

о 
те

пл
он

ос
ит

ел
я 

ко
нт

ур
а 

ГВ
С

TE4

Те
мп

ер
ат

ур
а 

по
да

чи
 т

еп
ло

но
си

те
ля

 п
от

ре
би

те
лю

 к
он

ту
ра

 Г
ВС

Да
вл

ен
ие

 п
од

ач
и 

те
пл

он
ос

ит
ел

я 
по

тр
еб

ит
ел

ю 
ко

нт
ур

а 
ГВ

С

TE2 PE2

В 
си

ст
ем

у 
ди

сп
ет

че
ри

за
ци

и

К 
«M

AS
TE

R»
 к

он
тр

ол
ле

ру
 р

ас
пр

ед
ел

ён
но

й 
си

ст
ем

ы

16 7 10 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 21 20 4 13 12 31 32

Ко
ма

нд
а 

от
 с

ис
те

мы
 в

ер
хн

ег
о 

ур
ов

ня
 -

  
ре

жи
м 

«З
им

а/
Ле

то
»

Ко
ма

нд
а 

от
 с

ис
те

мы
 в

ер
хн

ег
о 

ур
ов

ня
 -

 р
еж

им
 «

Эк
он

ом
ия

 н
оч

ь»

Ко
ма

нд
а 

от
 с

ис
те

мы
 в

ер
хн

ег
о 

ур
ов

ня
 -

 р
еж

им
 «

Эк
он

ом
ия

 д
ен

ь»

Ко
ма

нд
а 

от
 с

ис
те

мы
 в

ер
хн

ег
о 

ур
ов

ня
 -

 к
он

ту
р 

от
оп

ле
ни

я 
«С

бр
ос

»

Си
гн

ал
 к

 с
ис

те
ме

 в
ер

хн
ег

о 
ур

ов
ня

 -
 «

Об
об

щё
нн

ая
 а

ва
ри

я 
ко

нт
ур

а 
от

оп
ле

ни
я»

Си
гн

ал
 к

 с
ис

те
ме

 в
ер

хн
ег

о 
ур

ов
ня

 -
 «

Об
об

щё
нн

ая
 а

ва
ри

я 
ко

нт
ур

а 
ГВ

С»



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

За
м.
 и

нв
. №

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
 №

 о
б.

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Э2
Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

3.3

KL3

NS

SA1

HS

SB1

H

«АВТО»

К1 «ПУСК»
К1 «СТОП»

SB4

H

К1 Режим

М1 «ПУСК РУЧН»
М1 «СТОП РУЧН»

М1 «ПУСК»

HL10

HL

М1 «РАБОТА»

KL4

NS

SB5

H

М2 «ПУСК РУЧН»
М2 «СТОП РУЧН»

М2 «ПУСК»

KL7

NS

SB8

H

KL8

NS

SB9

H

HL11
М2 «РАБОТА»

YA1 «ОТКРЫТЬ» YA1 «ОТКРЫТЬ»YA1 «ЗАКРЫТЬ» YA1 «ЗАКРЫТЬ»

Аналоговый
ввод (AI)
Аналоговый
вывод (AO)
Дискретный
ввод (DI)
Дискретный
вывод (DO)

Щ
ит

 а
вт

ом
ат

ик
и 

(Щ
А)

Приборы по месту

Приборы
на щите

Интерфейс
RS-485

KL1

NS

К1 «ПУСК»

«РУЧН»
К1 Режим

Уп
ра

вл
ен

ие
 К

ЗР
 к

он
ту

ра
 о

то
пл

ен
ия

, к
ом

ан
да

 «
От

кр
ыт

ь»

Уп
ра

вл
ен

ие
 К

ЗР
 к

он
ту

ра
 о

то
пл

ен
ия

, ,
 к

ом
ан

да
 «

За
кр

ыт
ь»

Уп
ра

вл
ен

ие
 ц

ир
ку

ля
ци

он
ны

м 
на

со
со

м 
1 
ко

нт
ур

а 
от

оп
ле

ни
я

Уп
ра

вл
ен

ие
 ц

ир
ку

ля
ци

он
ны

м 
на

со
со

м 
2 

ко
нт

ур
а 

от
оп

ле
ни

я

KL11

NS

SB12

H

М5 «ПУСК РУЧН»
М5 «СТОП РУЧН»

М5 «ПУСК»

HL14
М5 «РАБОТА»

KL12

NS

SB13

H

М6 «ПУСК РУЧН»
М6 «СТОП РУЧН»

М6 «ПУСК»

HL15
М6 «РАБОТА»

HL HL HL

KL13

NS

SA6

HS

Y1 «ОТКРЫТЬ» Y1 «ОТКРЫТЬ»

Уп
ра

вл
ен

ие
 н

ас
ос

ом
 п

од
пи

тк
и 

1 
ко

нт
ур

а 
от

оп
ле

ни
я

Уп
ра

вл
ен

ие
 н

ас
ос

ом
 п

од
пи

тк
и 

2 
ко

нт
ур

а 
от

оп
ле

ни
я

Уп
ра

вл
ен

ие
 к

ла
па

но
м 

по
дп

ит
ки

 к
он

ту
ра

 о
то

пл
ен

ия

KL5

NS

SA2

HS

SB2

H

«АВТО»

К2 «ПУСК»
К2 «СТОП»

SB6

H

К2 Режим

М3 «ПУСК РУЧН»
М3 «СТОП РУЧН»

М3 «ПУСК»

HL12

HL

М3 «РАБОТА»

KL6

NS

SB7

H

М4 «ПУСК РУЧН»
М4 «СТОП РУЧН»

М4 «ПУСК»

KL9

NS

SB10

H

KL10

NS

SB11

H

HL13
М4 «РАБОТА»

YA2 «ОТКРЫТЬ» YA2 «ОТКРЫТЬ»YA2 «ЗАКРЫТЬ» YA2 «ЗАКРЫТЬ»

KL2

NS

К2 «ПУСК»

«РУЧН»
К2 Режим

HL

Уп
ра

вл
ен

ие
 К

ЗР
 к

он
ту

ра
 Г

ВС
, к

ом
ан

да
 «

За
кр

ыт
ь»

Уп
ра

вл
ен

ие
 К

ЗР
 к

он
ту

ра
 Г

ВС
, к

ом
ан

да
 «

От
кр

ыт
ь»

Уп
ра

вл
ен

ие
 ц

ир
ку

ля
ци

он
ны

м 
на

со
со

м 
1 
ко

нт
ур

а 
ГВ

С

Уп
ра

вл
ен

ие
 ц

ир
ку

ля
ци

он
ны

м 
на

со
со

м 
2 

ко
нт

ур
а 

ГВ
С

8
0
11
15
2

29 18 19 5 5 8 9 30 14 15 611 6

Ко
ма

нд
а 

от
 с

ис
те

мы
 в

ер
хн

ег
о 

ур
ов

ня
 -

 к
он

ту
р 

от
оп

ле
ни

я 
«С

та
рт

/С
то

п»

Ко
ма

нд
а 

от
 с

ис
те

мы
 в

ер
хн

ег
о 

ур
ов

ня
 -

 к
он

ту
р 

ГВ
С 

«С
та

рт
/С

то
п»
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Дата

Утверд

N докум.
Разраб

Н.контр

Провер
Т.контр

ЛистИзм. Подпись
Масса

ЛистовЛист

Лит Масштаб

4 5
Схема электрическая принципиальная

*При работе в составе распределённой системы, построенной на базе ТРМ1032М

Технические требования:
Топология сети RS-485 - «Шина» (последовательное присоединение
приемопередатчиков к витой паре), при прокладке сети
ветвления не допускаются.
При прокладке сети RS-485 использовать витую пару
с волновым сопротивлением 120 Ом

Соединить с защитным заземлением PE все конструкции шкафа: дверь, монтажные
панели, перфорированные детали, DIN рейки

RS
48

5 
«A

»

RS
48

5 
«B

»

В систему
диспетчеризации

L N PE

К master
контроллеру*

Ввод ~220В

1 2

-RS485-1

RS
48

5 
«A

»

RS
48

5 
«B

»

1 2

-RS485-2

1 2 1

Щит автоматизации
теплового пункта
Алгоритм 01.30

Питание

-A1
/4.2
/4.3
/4.4

ТРМ1032М-01.30.Р

1
~220В

L

2
~220В

N

Питание

L

1
~220В

N

2
~220В

-A2
/4.3
/4.5

ПРМ-220.1

Питание

-A3
/4.3
/4.5

ПРМ-220.2

L

1
~220В

N

2
~220В

Выход 24V

-A1
ТРМ1032М-01.30.Р

13
+

+

14
-

-

RS-485-2

-A1
ТРМ1032М-01.30.Р

36
A2

A2

35
B2

B2

RS-485-1

-A1
ТРМ1032М-01.30.Р

33
B1

B1

34
A1

A1

1
-XS1

2 3

1

2
-QF3
4A

1

2
-QF2
10А

PE
1

21 3

1

2

3

4

-QF1
16A

X1

X2
-HL1
Питание

2-XT2 1 3 4

4 5 6 7

-XT1 1 2 3

PE
1

0V / 4.3

+24V / 4.3

L / 4.2

N / 4.2

L

N

PE

L1

0V

+24V
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Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

4.2

Диаграмма SA1

Контакты

3.1-4.1

-45°
Авто РучнойОткл

0° +45°

3.2-4.2
Режим работы

контура отопления

Диаграмма SA2

Контакты

3.1-4.1

-45°
Авто РучнойОткл

0° +45°

3.2-4.2
Режим работы
контура ГВС

Диаграмма SA3

Контакты

3-4

-45°
ВклОткл
+45°

Выбор режима
«Лето/зима»

Принятые сокращения:
К1 - контур отопления
К2 - контур ГВС

Датчик перепада
давления

на насосной
группе НЦ

 контура отопления

1 2

-PDS1

1 2

Датчик перепада
давления

на насосной
группе НЦ

 контура ГВС

-PDS2
Контур

отопления
команда

«Старт/Стоп»

Выбор режима
«Зима/Лето»

Команда
«Сброс»

1 2 1 2 1 21 21 21 2

Контур
ГВС

команда
«Старт/Стоп»

Выбор режима
«Экономия ночь»

Выбор режима
«Экономия день»

К внешней системе К внешней системе К внешней системе К внешней системе

Дискретные входы

-A1
ТРМ1032М-01.30.Р

3
COM1

COM1

4
K1 PDS

DI1

5
K2 PDS

DI2

6
Зима/Лето

DI3

7
Функц.1

DI4

8
COM2

COM2

9
Функц.2

DI5

10
Старт К1

DI6

11
Старт К2

DI7

12
Кн.сброс

DI8

2-XT3 1 3 4 -XT4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

4
-SA3
Режим
«Лето»

1 2

A1

A2
-KL1
К1 «ПУСК»

22

21

24

-KL1

3

4
-SB1
К1 «ПУСК»

1

2
-SB1
К1 «СТОП»

1

2
-SB2
К2 «СТОП»

3

4
-SB2
К2 «ПУСК»

A1

A2
-KL2
К2 «ПУСК»

22

21

24

-KL2 12

11

14

-KL1
К1 «ПУСК»

12

11

14

-KL2
К2 «ПУСК»

3.1

4.1
-SA1
/4.4
К1 Режим «АВТО»

3.1

4.1
-SA2
/4.4
К2 Режим «АВТО»

X1

X2

-HL4
Режим
«Лето»

X1

X2

-HL5
X1

X2

-HL6

3

4
-SB3
Команда «СБРОС»

X1

X2

-HL2
PDS1

X1

X2

-HL3
PDS2

8 9

3

4
-SA4
Режим
«Экономия
ночь»

1 2
3

4
-SA5

1 2

L / 4.1

N / 4.1

L /4.3

N / 4.3

L_A2/ 4.4

L_A1 / 4.4

L1

N

L_A2

L_A1

L1

N

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

К внешней системе К внешней системе

Диаграмма SA4

Контакты

3-4

-45°
ВклОткл
+45°

Выбор режима
«Экономия ночь

Диаграмма SA5

Контакты

3-4

-45°
ВклОткл
+45°

Выбор режима
«Экономия день»

Режим
«Экономия
ночь»

Режим
«Экономия
день»

Режим
«Экономия
день»
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4.3

Примечание:
Приведено буквенное обозначение проводников вывода для датчика температуры ОВЕН ДТСxx5:
"R" - проводник вывода красного цвета,"W" - проводник вывода белого цвета

1

Датчик
температуры

подачи
теплоносителя

контура отопления

Датчик
температуры
обратного

теплоносителя
контура отопления

Датчик
давления подачи
теплоносителя

контура отопления

1 2 R W R W + -

+ -

-TE1 -TE3 -PE1

R W R W+ -

+ -

Датчик
температуры

подачи
теплоносителя
контура ГВС

Датчик
температуры
обратного

теплоносителя
контура ГВС

Датчик
давления подачи
теплоносителя
контура ГВС

-TE2 TE4-PE2
Датчик
протечки

в помещении
теплового пункта

Датчик
температуры
наружного
воздуха

Датчик
температуры
теплоносителя
 из теплосети

1 2 R WR W1 2

-PS1

Реле давления
подпитки

контура отопления

-LS1 -TE5-TE6

Дискретные входы Аналоговые входы Аналоговые входы

COM1:

3

DI1:

4
Вкл.Н1 К1

DI2:

5
Вкл.Н2 К1

DI3:

6
Вкл.Н1 К2

DI4:

7
Вкл.Н2 К2

COM2:

8

DI5:

9
PS K1

DI6:

10
PS K2

DI7:

11
LS

DI8:

12

-A2
/4.1ПРМ-220.1

-XT3 5 6

X1

X2
-HL7
PDS3

7 8 9 10

X1

X2
-HL8
PS1

X1

X2
-HL9
LS1

-A1
ТРМ1032М-01.30.Р

27
Тк1

AI1

28
COM3

COM3

29
Тк2

AI2

30
Тнар

AI3

31
COM4

COM4

32
Тобр

AI4

13 14 15 16 17 1811 12

AI1 I

35
Pк1

AI1 U

36
Pк1

COM

37

AI2 U

38
Pк2

AI2 I

39
Pк2

AI3 I

40
Тп.к

AI3 U

41
Тп.к

COM

42

AI4 U

43
Тобр2

AI4 I

44
Тобр2

-A3
/4.1ПРМ-220.2

19 20 23 2421 22 25 26

10 11 12 13 14 15 16 17

L / 4.2

N / 4.2

L / 4.4

N / 4.4

+24V / 1

0V / 1
0V

+24V

L1

N

10 11 12 13 14 15

Датчик перепада
давления

на насосной
группе НП

 контура отопления

-PDS3
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Лиcт

4.4

Пу
ск

/с
то

п 
на

со
са

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

12

11

14

-KL3
12

11

14

-KL4
12

11

14

-KL5
12

11

14

-KL6
12

11

14

-KL7
12

11

14

-KL8
12

11

14

-KL9
12

11

14

-KL10

32 33

-XT3

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Команда Пуск/стоп
циркуляционного

насоса 1
контура отопления

1 2

-ЩР М1

Пу
ск

/с
то

п 
на

со
са

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

1 2

-ЩР М2

Пу
ск

/с
то

п 
на

со
са

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

1 2

-ЩР М3

Пу
ск

/с
то

п 
на

со
са

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

1 2

-ЩР М4
Команда Пуск/стоп
циркуляционного

насоса 2
контура отопления

Команда Пуск/стоп
циркуляционного

насоса 1
контура ГВС

Команда Пуск/стоп
циркуляционного

насоса 2
контура ГВС

От
кр

ыт
ь

1 2

-ЩР YA1

Команды Открыть, Закрыть
для запорно-регулирующего
клапана контура отопления

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

3 1 2

-ЩР YA2

Команды Открыть, Закрыть
для запорно-регулирующего

клапана контура ГВС

3

За
кр

ыт
ь

От
кр

ыт
ь

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

За
кр

ыт
ь

2928 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4027

Дискретные выходы

-A1
ТРМ1032М-01.30.Р

24
К2 КЗР_з

DO7

26
К2 КЗР_о

DO8

16
COM

DO1_DO2
COM

15
К1 НЦ1

DO1

17
К1 НЦ2

DO2

22
COM

DO5_DO6
COM

21
К1 КЗР_з

DO5

18
К2 НЦ1

DO3

19
COM

DO3_DO4
COM

20
К1 НЦ2

DO4

23
К1 КЗР_о

DO6

25
COM

DO7_DO8
COM

A1

A2
-KL3

М1 «ПУСК»

22

21

24

-KL3

3

4
-SB4
М1 «ПУСК»

1

2
-SB4
М1 «СТОП»

3.2

4.2
-SA1
/4.2
К1 Режим «РУЧН»

A1

A2
-KL4

М2 «ПУСК»

22

21

24

-KL4

3

4
-SB5
М2 «ПУСК»

1

2
-SB5
М2 «СТОП»

3.2

4.2
-SA2
/4.2
К2 Режим «РУЧН»

A1

A2
-KL5
М3 «ПУСК»

22

21

24

-KL5

3

4
-SB6
М3 «ПУСК»

1

2
-SB6
М3 «СТОП»

A1

A2
-KL6

М4 «ПУСК»

22

21

24

-KL6

3

4
-SB7
М4 «ПУСК»

1

2
-SB7
М4 «СТОП»

X1

X2
-HL10
М1 «РАБОТА»

X1

X2
-HL11
М2 «РАБОТА»

X1

X2
-HL12
М3 «РАБОТА»

X1

X2
-HL13
М4 «РАБОТА»

A1

A2
-KL7
YA1 «ОТКРЫТЬ»

3

4
-SB8
YA1 «ОТКРЫТЬ»

3

4
-SB9
YA1 «ЗАКРЫТЬ»

A1

A2
-KL8
YA1 «ЗАКРЫТЬ»

A1

A2
-KL9
YA2 «ОТКРЫТЬ»

A1

A2
-KL10
YA2 «ЗАКРЫТЬ»

3

4
-SB10
YA2 «ОТКРЫТЬ»

3

4
-SB11
YA2 «ЗАКРЫТЬ»

L / 4.3

N / 4.3

L_A1 / 4.2

L_A2/ 4.2

L_M1 / 4.5

L_A1 / 4.5

N /4.5

L_A2

L_A1

L1

N

L_M1

L_M2

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 29 30 31
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4.5

Диаграмма SA6

Контакты

3-4

-45°
ВклОткл
+45°

Клапан подпитки
контура отопления

Сигнал «Авария
обобщённая»

контур отопления

1 2

Сигнал «Авария
обобщённая»

контур отопления

1 2

Пу
ск

/с
то

п 
на

со
са

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

1 2

-ЩР М5

Пу
ск

/с
то

п 
на

со
са

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

1 2

-ЩР М6

Команда Пуск/стоп
насоса 1 подпитки
контура отопления

Команда Пуск/стоп
насоса 2 подпитки

контура ГВС

От
кр

ыт
ь

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

1 2

-ЩР Y1
Команда Открыть

для клапана
подпитки

контура отопления

К внешней системе К внешней системе

Дискретные выходы Дискретные выходы

13
НП1 К1

DO1:

14

COM:

15
НП2 К1

DO2:

16
НП1 К2

DO3:

17

COM:

18
НП2 К2

DO4:

19
КП К1

DO5:

20

COM:

21
КП К2

DO6:

22
Авар.К1

DO7:

23

COM:

24
Авар.К2

DO8:

-A2
/4.1ПРМ-220.1

23
Давл.К1

DO1 A

24
Давл.К1

DO1 B

25
Давл.К2

DO2 A

26
Давл.К2

DO2 B

27
Ав.К1

DO3 A

28
Ав.К1

DO3 B

29
Ав.К2

DO4 A

30
Ав.К2

DO4 B

-A3
/4.1ПРМ-220.2

A1

A2
-KL11

M5 «РАБОТА»

22

21

24

-KL11

3

4
-SB12
M5 «ПУСК»

1

2
-SB12
M5 «СТОП»

A1

A2
-KL12

M6 «РАБОТА»

22

21

24

-KL12

3

4
-SB13
M6 «ПУСК»

1

2
-SB13
M6 «СТОП»

X1

X2
-HL14
M5 «РАБОТА»

X1

X2
-HL15
M6 «РАБОТА»

A1

A2
-KL13
Y1 «ОТКРЫТЬ»

X1

X2
-HL16
К1 «АВАРИЯ»

X1

X2
-HL17
К2 «АВАРИЯ»

X1

X2
-HL18
К1 «ДАВЛЕНИЕ»

X1

X2
-HL19
К2 «ДАВЛЕНИЕ»

-XT3 41 4342 44 45 46

12

11

14

-KL11
12

11

14

-KL12

30 31 32 33 34 35

40 41

3

4
-SA6
Y1 «ОТКРЫТЬ»

1 2

A1

A2
-KL14

К1 «АВАРИЯ»

A1

A2
-KL15

К2 «АВАРИЯ»

-XT4 13 14

12

11

14

-KL14

15 16

12

11

14

-KL15

36 37 38 39

12

11

14

-KL13

L_M1 / 4.4

N / 4.4

L_A1 / 4.4

L_M1

L_A1

N

34

35

36

37

38

37 38 39 40
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ЛистИзм. Подпись
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ЛистовЛист

Лит Масштаб

Схема внешних соединений
6 3

*При работе в составе распределённой системы, построенной на базе ТРМ1032М

Примечания:
Схема внешних подключений от ЩР к исплнительным механизмам и компоновка ЩР приводятся для справки.
Марки кабельной продукции и длины кабельных трасс уточняются на стадии рабочего проекта.
Приведено буквенное обозначение проводников вывода для датчика температуры ОВЕН ДТСxx5:
"R" - проводник вывода красного цвета,"W" - проводник вывода белого цвета.

Технические требования:
Топология сети RS-485 - «Шина» (последовательное присоединение приемопередатчиков к витой паре), при прокладке
сети ветвления не допускаются. При прокладке сети RS-485 использовать витую пару с волновым
сопротивлением 120 Ом.
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Примечания:
Схема внешних подключений от ЩР к исплнительным механизмам и компоновка ЩР приводятся для справки.
Марки кабельной продукции и длины кабельных трасс уточняются на стадии рабочего проекта.
Приведено буквенное обозначение проводников вывода для датчика температуры ОВЕН ДТСxx5:
"R" - проводник вывода красного цвета
"W" - проводник вывода белого цвета 6.2
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Датчик
протечки

в помещении
теплового пункта

Датчик
температуры
наружного
воздуха

Датчик
температуры
теплоносителя
 из теплосети

1 2 R WR W

Выбор режима
«Экономия ночь»

Выбор режима
«Зима/Лето»

Команда
«Сброс»

1 21 2 1 21 2
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6.3

Выбор режима
«Экономия день»

-LS1 -TE5-TE6

-W14

Сигнал «Авария
обобщённая»

контур отопления

1 2

Сигнал «Авария
обобщённая»

контур отопления

1 2

К внешней системе

-W15

Примечания:
Схема внешних подключений от ЩР к исплнительным механизмам и компоновка ЩР приводятся для справки.
Марки кабельной продукции и длины кабельных трасс уточняются на стадии рабочего проекта.
Приведено буквенное обозначение проводников вывода для датчика температуры ОВЕН ДТСxx5:
"R" - проводник вывода красного цвета
"W" - проводник вывода белого цвета

ХТ
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ко
нт

ак
т

"L
" 

~2
20

V

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

"L
" 

~2
20

V

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

"L
" 

~2
20

V

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

"L
" 

~2
20

V

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

"L
" 

~2
20

V

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

"L
" 

~2
20

V

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

«А
ва

ри
я»

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

«А
ва

ри
я»

 

Вы
бо

р 
ре

жи
ма

«З
им

а/
Ле

то
»

Вы
бо

р 
ре

жи
ма

«Э
ко

но
ми

я
но

чь
»

Вы
бо

р 
ре

жи
ма

«Э
ко

но
ми

я
де

нь
»

Ко
нт

ур
от

оп
ле

ни
я

«С
та

рт
/С

то
п»

Ко
нт

ур
ГВ

С
«С

та
рт

/С
то

п»

Ко
ма

нд
а

«С
бр

ос
»

А
ва

ри
я

ко
нт

ур
от

оп
ле

ни
я

А
ва

ри
я

ко
нт

ур
ГВ

С

ХТ
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Ко
нт

ак
т

"L
" 

~2
20

V

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

"L
" 

~2
20

V

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

"L
" 

~2
20

V

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

"L
" 

~2
20

V

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

"L
" 

~2
20

V

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

AI
1_

1

AI
1_

2

AI
2_

1

AI
2_

2

AI
3_

1

AI
3_

2

AI
4_

1

AI
4_

2

AI
5_

1

AI
5_

2

AI
6_

1

AI
6_

2

AI
7_

1

AI
7_

2

AI
8_

1

AI
8_

2

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

Пу
ск

/с
то

п 
на

со
са

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

Пу
ск

/с
то

п 
на

со
са

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

Пу
ск

/с
то

п 
на

со
са

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

Пу
ск

/с
то

п 
на

со
са

КЗ
Р 

«О
тк

ры
ть

»

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

КЗ
Р 

«З
ак

ры
ть

»

КЗ
Р 

«О
тк

ры
ть

»

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

КЗ
Р 

«З
ак

ры
ть

»

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

Пу
ск

/с
то

п 
на

со
са

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

Пу
ск

/с
то

п 
на

со
са

Су
хо

й 
ко

нт
ак

т

«О
тк

ры
ть

»

 

-P
DS

1

-P
DS

2

-P
DS

3

-P
S1

-L
S1

-T
E1

-T
E2

-T
E6

-T
E3

-P
E1

-P
E2

-T
E5

-T
E4

-M
1

-M
2

-M
3

-M
4

-Y
A1

-Y
A2

-M
5

-M
6

-Y
1

Контур
отопления
команда

«Старт/Стоп»

1 2 1 2

Контур
ГВС

команда
«Старт/Стоп»



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

За
м.
 и

нв
. №

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в.
 №

 о
б.

Со
гл

ас
ов

ан
о:

СБ

Дата

Утверд

N докум.
Разраб

Н.контр

Провер
Т.контр

ЛистИзм. Подпись
Масса

ЛистовЛист

Лит Масштаб
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Алгоритм 01.30
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