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Копировал Формат А3

№
п/п

Позиционное
обозначение Наименование Тип Кол-во Примечание

Шкаф РШУ

1 ПЧ ПЧВ102-
2К2-В 1

Щит ЩА

2 А9
Измеритель регулятор микропроцессорный
двухканальный ОВЕН

2ТРМ1-Д.
У.ИИ 1

3 Rн
Нагрузочное сопротивление (в комплете с
прибором 2ТРМ1) 2

4 QF13 Выключатель автоматический 1-пол., 1А
КЭАЗ 1

По месту

5 ВР2, ВР3 Датчик-преобразователь давления ОВЕН,
0,6 МПа, 4-20 мА 2

Подключение датчиков давления для
управления частотой вращения насосов
ЦО. Схема электрическая принципиальная.

Примечание:

1. Клеммные зажимы 2ХТ учтены в спецификации 2799 АТ.ЗИ


