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1 1

Щит управления теплового пункта
Пояснительная записка

ФУНКЦИИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ
1)      Приём команд и передача информации о режиме работы и состоянии исполнительных

устройств на шит автоматизации в виде дискретных сигналов;
2) Передача управляющих воздействий на исполнительные механизмы;
3) Прямой пуск насоса;
4) Выбор режима управления насосной группой – «АВТО» – «0» – «РУЧН»;
5) Управление насосом в ручном режиме со щита;
6) Передача на щит автоматизации информации о состоянии работы насосной группы;
7) Индикация работы насоса;
8) Индикация обобщенной аварии насоса;
9) Индикация перепада на насосной группе;
10) Индикация сухого хода насосной группу;
11) 3-х позиционное управление запорно-регулирующими клапанами;
12) Выбор режима управления запорно-регулирующим клапаном – «АВТО» – «0» – «РУЧН»;
13) Управление запорно-регулирующим клапаном в ручном режиме со щита;
14) Индикация положения запорно-регулирующего клапана, «ОТКРЫТ»-«ЗАКРЫТ»;
15) Дискретное управление клапаном подпитки;
16) Выбор режима управления клапаном – «АВТО» – «0» – «РУЧН»;
17) Управление запорно-регулирующим клапаном в ручном режиме со щита;
18) Индикация питания щита;
19) Индикация критических значений параметров питания щита, обобщенная;
20) Передача на щит автоматизации информации о критических значениях параметров; 

питания щита;
21) Индикация уровней дренажных приямков;
22) Передача на щит автоматизации информации об уровнях дренажных приямков;

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ
1. Электропитание щита управления осуществляется от

распределительных шкафов по проекту «ЭОМ»;
2. Лотки и монтажные каналы, служащие для прокладки кабелей системы

автоматизации должны быть заземлены в соответствии с
требованиями ПУЭ.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ
1. Монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями

заводских инструкций по монтажу приборов и оборудования и
СНиП 3-05.07-85 «Системы автоматизации»;

2. Датчики температуры на трубопроводах должны быть установлены
до проведения работ по изоляции трубопроводов;

3. Сети автоматики выполняются кабелями с медными жилами,
прокладываемыми открыто на лотках. Для передачи аналоговых
сигналов используются экранированные кабели.
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Схема электрическая принципиальная

1 11

Щит управления теплового пункта

.Э3

Насос 1

Контур отопления

Насос 2 Насос 1

Контур вентиляции

Насос 2

Ввод ~380В

1

2

3

4

5

6

7

8

-QS1
100 A

-XT1 1 2 3 4

U1 V1 W1

PE-M1

M
3~

М1

1

2

3

4

5

6 -QF1
2,5-4,0А

1

5

/4

U1 V1 W1

PE-M2

M
3~

М2

1

2

3

4

5

6 -QF2
2,5-4,0А

1

5

/4

М3

1

2

3

4

5

6 -QF3
2,5-4,0А

1

5

/5

М4

1

2

3

4

5

6 -QF4
2,5-4,0А

1

5

/5

1

2
-KM3
/5

3

4

5

6

1

2
-KM4
/5

3

4

5

6

6 7 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20

1

2
-KM1
/4

3

4

5

6

1

2
-KM2
/4

3

4

5

6

ЩУ

9 13 17 215

U1 V1 W1

PE-M3

M
3~

U1 V1 W1

PE-M4

M
3~

L1 N PEL2 L3

A / 2

B / 2

C / 2

N / 2

PE / 2

.Э3
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Лиcт

2.Э3

Насос 1

Подпитка вентиляции

Насос 2Насос 1

Контур ГВС

Насос 2 Насос 1

Дренажные насосы

Насос 2

М5

ЩУ

1

2

3

4

5

6 -QF5
2,5-4,0А

1

5

/6

М6

1

2

3

4

5

6 -QF6
2,5-4,0А

1

5

/6

М7

1

2

3

4

5

6 -QF7
2,5-4,0А

1

5

/7

М8

1

2

3

4

5

6 -QF8
2,5-4,0А

1

5

/7

1

2
-KM6
/6

3

4

5

6

1

2
-KM5
/6

3

4

5

6

-XT1 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36

1

2
-KM7
/7

3

4

5

6

1

2
-KM8
/7

3

4

5

6

М9

1

2

3

4

5

6 -QF9
2,5-4,0А

1

5

/8

1

2
-KM9
/8

3

4

5

6

М10

1

2

3

4

5

6 -QF10
2,5-4,0А

1

5

/8

1

2
-KM10
/8

3

4

5

6

38 39 40 42 43 4425 29 33 37 41 45

U1 V1 W1

PE-M5

M
3~

U1 V1 W1

PE-M6

M
3~

U1 V1 W1

PE-M7

M
3~

U1 V1 W1

PE-M8

M
3~

U1 V1 W1

PE-M9

M
3~

U1 V1 W1

PE-M10

M
3~

A / 1

B / 1

C / 1

N / 1

A / 3

B / 3

C / 3

N / 3

PE / 1 PE / 3

.Э3
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3.Э3

<U~3

КЗР

Контур отопления

КЗР

Контур вентиляции

КЗР

Контур ГВС

Эм.клапан

Подпитка
контура вентиляции

М11

1

2
-QF11
4 A

1

2
-QF12
4 A

1

2
-QF13
4 A

-KV1
/9

N

L3L2L1

1

2

3

4

5

6

-QF16
2A, C

X1

X2
-HLG1
Питание

1

2
-QF17
4 A

ЩУ

Y1

1

2
-QF14
4 A

-XT2 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 14

12

11

14

-KL11
/10
Откр.

12

11

14

-KL12
/10
Закр.

12

11

14

-KL13
/10
Откр.

12

11

14

-KL14
/10
Закр.

12

11

14

-KL15
/11
Откр.

12

11

14

-KL16
/11
Закр.

12

11

14

-KL17
/11
Откр.

O C N O NC

М12

O NC

М13

L N

1

2
-QF15
16 А

PE
1

1
-XS1

2 3
4 8 12

PE
1

PE

O C N PE -M11

M
1~

O C N PE -M12

M
1~

O C N PE -M13

M
1~

PE PE

-Y1

A1 / 4

N / 4

B / 2

C / 2

N / 2

PE / 2

A / 2

.Э3
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4.Э3

+2
4В 0В

Контур отопления

Насос 1Ав
то

ма
т.
 р
еж

им
ра

бо
ты

 г
ру

пп
ы

Ст
ат

ус
ко
нт

ак
то

ра

Пу
ск

 н
ас

ос
а

Ав
ар

ия
на

со
са

Ав
ар

ия
на

со
са

Ст
ат

ус
ко
нт

ак
то

ра

Пу
ск

 н
ас

ос
а

Насос 2

Пе
ре

па
д 
на

на
со
сн
ой

 г
ру

пп
е

Термоконтакт
Насос 2 Перепад на группеТермоконтакт

Насос 1 Сухой ход группы

Контур отопления

3.1

4.1 -SA1
Режим Авт.

A1

A2
-KM1
230 V

~

1 2 /1
3 4 /1
5 6 /1
7 8

МК103-016A-230B-40

X1

X2
-HLG2
Работа Н1

7

8
-KM1
Стат.КМ

22

21

24

-KL1
КМ Вкл.

3.2

4.2 -SA1
Режим Ручн.

3

4
-SB1
Пуск Ручн.

1

2
-SB1
Стоп Ручн.

A1

A2
-KL1
24 VDC

12
1114

22
2124

12

11

14

-KL1
Удерж.

1

5
-QF1
/1
Стат.QF

X1

X2
-HLR1
Авария Н1

X1
220V AC/DC

X2
-HLR3
Перепад

X1
220V AC/DC

X2
-HLR4
Сухой ход

7

8
-KM2
Стат.КМ

x1

x2

-VD1
A1

A2
-KM2
230 V

~

1 2 /1
3 4 /1
5 6 /1
7 8

МК103-016A-230B-40

X1

X2
-HLG3
Работа Н2

22

21

24

-KL2
КМ Вкл.

3

4
-SB2
Пуск Ручн.

1

2
-SB2
Стоп Ручн.

A1

A2
-KL2
24 VDC

12
1114

22
2124

12

11

14

-KL2
Удерж.

1

5
-QF2
/1
Стат.QF

X1

X2
-HLR2
Авария Н2x1

x2

-VD2

-XT2 15 16

ЩА

1 2 1 2 1 2

M1 PDS1 PS1

ЩУ

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3217

M2

1 2

-PS1
P

-PDS1
P/1

-M1
/1
-M2

N / 3

A1 / 3

0V / 5

N / 5

+24V / 5

1
4

2
4

3

4
4

4
4

3
4

A1 / 5

3
4

2
4

4
4

1
4

.Э3
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5.Э3

Контур вентиляции

Насос 1 Насос 2 Термоконтакт
Насос 2 Перепад на группеТермоконтакт

Насос 1 Сухой ход группы

Контур вентиляции

Ав
то

ма
т.
 р
еж

им
ра

бо
ты

 г
ру

пп
ы

Пе
ре

па
д 
на

на
со
сн
ой

 г
ру

пп
е

Пу
ск

 н
ас

ос
а

Ст
ат

ус
ко
нт

ак
то

ра

Ст
ат

ус
ко
нт

ак
то

ра

Ав
ар

ия
на

со
са

Пу
ск

 н
ас

ос
а

Ав
ар

ия
на

со
са

3.1

4.1 -SA2
Режим Авт.

A1

A2
-KM3
230 V

~

1 2 /1
3 4 /1
5 6 /1
7 8

МК103-016A-230B-40

X1

X2
-HLG4
Работа Н1

7

8
-KM3
Стат.КМ

22

21

24

-KL3
КМ Вкл.

3.2

4.2 -SA2
Режим Ручн.

3

4
-SB3
Пуск Ручн.

1

2
-SB3
Стоп Ручн.

A1

A2
-KL3
24 VDC

12
1114

22
2124

12

11

14

-KL3
Удерж.

1

5
-QF3
/1
Стат.QF

X1

X2
-HLR5
Авария Н1

X1

X2
-HLR7
Перепад

X1

X2
-HLR8
Сухой ход

7

8
-KM4
Стат.КМ

x1

x2

-VD3
A1

A2
-KM4
230 V

~

1 2 /1
3 4 /1
5 6 /1
7 8

МК103-016A-230B-40

X1

X2
-HLG5
Работа Н2

22

21

24

-KL4
КМ Вкл.

3

4
-SB4
Пуск Ручн.

1

2
-SB4
Стоп Ручн.

A1

A2
-KL4
24 VDC

12
1114

22
2124

12

11

14

-KL4
Удерж.

1

5
-QF4
/1
Стат.QF

X1

X2
-HLR6
Авария Н2x1

x2

-VD4

ЩА

1 2 1 2 1 2

M3 M4 PDS2 PS2

ЩУ

-XT2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 2

/1
-M3

/1
-M4 -PS2

P

-PDS2
P

N / 4

+24V / 4

A1 / 4

0V / 4 0V / 6

N / 6

+24V / 6

5
5

6
5

7

5
5

8
5

7
5

A1 / 6

7
5

6
5

8
5

5
5

.Э3
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6.Э3

Подпитка вентиляции

Насос 1 Насос 2 Термоконтакт
Насос 2 Перепад на группеТермоконтакт

Насос 1 Сухой ход группы

Контур ГВС

Ав
то

ма
т.
 р
еж

им
ра

бо
ты

 г
ру

пп
ы

Пе
ре

па
д 
на

на
со
сн
ой

 г
ру

пп
е

Пу
ск

 н
ас

ос
а

Ст
ат

ус
ко
нт

ак
то

ра

Ст
ат

ус
ко
нт

ак
то

ра

Ав
ар

ия
на

со
са

Пу
ск

 н
ас

ос
а

Ав
ар

ия
на

со
са

3.1

4.1 -SA3
Режим Авт.

A1

A2
-KM5
230 V

~

1 2 /2
3 4 /2
5 6 /2
7 8

МК103-016A-230B-40

X1

X2
-HLG6
Работа Н1

7

8
-KM5
Стат.КМ

22

21

24

-KL5
КМ Вкл.

3.2

4.2 -SA3
Режим Ручн.

3

4
-SB5
Пуск Ручн.

1

2
-SB5
Стоп Ручн.

A1

A2
-KL5
24 VDC

12
1114

22
2124

12

11

14

-KL5
Удерж.

1

5
-QF5
/2
Стат.QF

X1

X2
-HLR9
Авария Н1

X1
220V AC/DC

X2
-HLR11
Перепад

X1
220V AC/DC

X2
-HLR12
Сухой ход

7

8
-KM6
Стат.КМ

x1

x2

-VD5
A1

A2
-KM6
230 V

~

1 2 /2
3 4 /2
5 6 /2
7 8

МК103-016A-230B-40

X1

X2
-HLG7
Работа Н2

22

21

24

-KL6
КМ Вкл.

3

4
-SB6
Пуск Ручн.

1

2
-SB6
Стоп Ручн.

A1

A2
-KL6
24 VDC

12
1114

22
2124

12

11

14

-KL6
Удерж.

1

5
-QF6
/2
Стат.QF

X1

X2
-HLR10
Авария Н2x1

x2

-VD6

ЩУ

1 2 1 2 1 2

-XT2 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

ЩА M5 M6 PDS3 PS3

1 2

/2
-M5

/2
-M6 -PDS3

P

-PS3
P

N / 5

+24V / 5

A1 / 5

0V / 5 0V / 7

N / 7

+24V / 7

9
6

10
6

11

6
6

12
6

11
6

A1 / 7

11
6

10
6

12
6

9
6

.Э3
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Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

7.Э3

Насос 1 Насос 2

Контур ГВС

Термоконтакт
Насос 2 Перепад на группеТермоконтакт

Насос 1 Сухой ход группы

Подпитка вентиляции

Ав
то

ма
т.
 р
еж

им
ра

бо
ты

 г
ру

пп
ы

Пе
ре

па
д 
на

на
со
сн
ой

 г
ру

пп
е

Пу
ск

 н
ас

ос
а

Ст
ат

ус
ко
нт

ак
то

ра

Ст
ат

ус
ко
нт

ак
то

ра

Ав
ар

ия
на

со
са

Пу
ск

 н
ас

ос
а

Ав
ар

ия
на

со
са

3.1

4.1 -SA4
Режим Авт.

A1

A2
-KM7
230 V

~

1 2 /2
3 4 /2
5 6 /2
7 8

МК103-016A-230B-40

X1

X2
-HLG8
Работа Н1

7

8
-KM7
Стат.КМ

22

21

24

-KL7
КМ Вкл.

3.2

4.2 -SA4
Режим Ручн.

3

4
-SB7
Пуск Ручн.

1

2
-SB7
Стоп Ручн.

A1

A2
-KL7
24 VDC

12
1114

22
2124

12

11

14

-KL7
Удерж.

1

5
-QF7
/2
Стат.QF

X1

X2
-HLR13
Авария Н1

X1

X2
-HLR15
Перепад

X1

X2
-HLR16
Сухой ход

7

8
-KM8
Стат.КМ

x1

x2

-VD7
A1

A2
-KM8
230 V

~

1 2 /2
3 4 /2
5 6 /2
7 8

МК103-016A-230B-40

X1

X2
-HLG9
Работа Н2

22

21

24

-KL8
КМ Вкл.

3

4
-SB8
Пуск Ручн.

1

2
-SB8
Стоп Ручн.

A1

A2
-KL8
24 VDC

12
1114

22
2124

12

11

14

-KL8
Удерж.

1

5
-QF8
/2
Стат.QF

X1

X2
-HLR14
Авария Н2x1

x2

-VD8

ЩУ

1 2 1 2 1 2

-XT2 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

ЩА M7 M8 PDS4 PS4

1 2

-PDS4
P

-PS4
P/2

-M7
/2
-M8

N / 6

+24V / 6

A1 / 6

0V / 6 0V / 8

N / 8

+24V / 8

13
7

14
7

15

7
7

16
7

15
7

A1 / 8

15
7

14
7

16
7

13
7

.Э3



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в. 

N 
по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл
ас
ов
ан

о:

Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

8.Э3

Насос 1 Насос 2 Термоконтакт
Насос 2

Термоконтакт
Насос 1

Пе
ре

па
д 
на

на
со
сн
ой

 г
ру

пп
е

Пу
ск

 н
ас

ос
а

Ст
ат

ус
ко
нт

ак
то

ра

Ст
ат

ус
ко
нт

ак
то

ра

Ав
ар

ия
на

со
са

Пу
ск

 н
ас

ос
а

Ав
ар

ия
на

со
са

Уровни дренажных приямков Уровни дренажных приямков

3.1

4.1 -SA5
Режим Авт.

A1

A2
-KM9
230 V

~

1 2 /2
3 4
5 6
7 8

МК103-016A-230B-40

X1

X2
-HLG10
Работа Н1

7

8
-KM9
Стат.КМ

22

21

24

-KL9
КМ Вкл.

3.2

4.2 -SA5
Режим Ручн.

3

4
-SB9
Пуск Ручн.

1

2
-SB9
Стоп Ручн.

A1

A2
-KL9
24 VDC

12
1114

22
2124

12

11

14

-KL9
Удерж.

1

5
-QF9
/2
Стат.QF

X1

X2
-HLR17
Авария Н1

7

8
-KM10
Стат.КМ

x1

x2

-VD9
A1

A2
-KM10
230 V

~

1 2 /2
3 4
5 6
7 8

МК103-016A-230B-40

X1

X2
-HLG11
Работа Н2

22

21

24

-KL10
КМ Вкл.

3

4
-SB10
Пуск Ручн.

1

2
-SB10
Стоп Ручн.

A1

A2
-KL10
24 VDC

12
1114

22
2124

12

11

14

-KL10
Удерж.

1

5
-QF10
/2
Стат.QF

X1
220V AC/DC

X2
-HLR18
Авария Н2x1

x2

-VD10

ЩУ

-XT2 81 82 83 84 85 86 87 90 91

M9ЩА

1 2

M10

1 2

88 89

/2
-M9

/2
-M10

N / 7

+24V / 7

A1 / 7

0V / 7 0V / 9

+24V / 8

18
8

18
8

17
8

+24V / 8

17
8

.Э3



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в. 

N 
по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл
ас
ов
ан

о:

Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

9.Э3

Су
хо
й 
хо

д

Вы
кл

юч
ит

ь
ДН

1, 
ДН

2

Вк
лю

чи
ть ДН
1

Вк
лю

чи
ть ДН
2

Пе
ре

ли
в

Датчики уровня дренажных приямков

<U

Датчик уровня
«Выкл. ДН1, ДН2»

Датчик уровня
«Вкл. ДН1»

Датчик уровня
«Вкл. ДН2»

Датчик уровня
«Сухой ход»

Датчик уровня
«Перелив»

Уровни дренажных приямков Критические параметры
электропитанияУровни дренажных приямков

X1

X2
-HLR19
Перелив

X1

X2
-HLG12
Выкл.ДН1, ДН2

-XT2 92 93 94 95 96

1 2

LS1

97 98

X1

X2
-HLG13
Вкл.ДН2

1 2

99 100

LS2

1 2

101 102

LS3

1 2

103 104

LS4

1 2

105 106

LS5

X1

X2
-HLG14
Вкл.ДН1

X1
220V AC/DC

X2
-HLR20
Сухой ход

15

15

18

-KV1 /3

1

X1
220V AC/DC

X2
-HLY1
<U

ЩА

107

ЩУ

ЩА

-LS1 -LS2 -LS3 -LS5-LS4

+24V / 9

0V / 10

+24V / 9

0V / 8

.Э3



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в. 

N 
по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл
ас
ов
ан

о:

Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

10.Э3

Управление КЗР

Контур отопления

КЗР

Контур отопления

КЗ
Р 
от

кр
ыт

ь

КЗ
Р 
за

кр
ыт

ь

Ав
то

ма
т.

ре
жи

м

КЗ
Р 
от

кр
ыт

КЗ
Р 
за

кр
ыт

Управление КЗР

Контур вентиляции

КЗР

Контур отопления

Ав
то

ма
т.

ре
жи

м

КЗ
Р 
от

кр
ыт

ь

КЗ
Р 
за

кр
ыт

ь

КЗ
Р 
от

кр
ыт

КЗ
Р 
за

кр
ыт

3.1

4.1
-SA6
Режим Авт.

3.2

4.2
-SA6
Режим Ручн.

3.1

4.1
-SA7
КЗР Откр.ручн.

3.2

4.2
-SA7
КЗР Закр.ручн.

A1

A2
-KL11
24 VDC

12
1114 /3

A1

A2
-KL12
24 VDC

12
1114 /3

x1

x2

-VD11
x1

x2

-VD12

-XT2108 109 110 116 117 118 121 122 123

ЩУ

X1

X2
-HLG15
КЗР открыт

X1

X2
-HLG16
КЗР закрыт

М11

111 112

ЩА

A1

A2
-KL13
24 VDC

12
1114 /3

A1

A2
-KL14
24 VDC

12
1114 /3

x1

x2

-VD13
x1

x2

-VD14

3.1

4.1
-SA9
КЗР Откр.ручн.

3.2

4.2
-SA9
КЗР Закр.ручн.

3.1

4.1
-SA8
Режим Авт.

3.2

4.2
-SA8
Режим Ручн.

X1

X2
-HLG17
КЗР открыт

X1

X2
-HLG18
КЗР закрыт

ЩА М12

113 114 115 119 120

/3
-M11

NOCOM NOCOM

/3
-M12

NOCOM NOCOM

+24V / 10

0V / 9

+24V / 10

0V / 11

.Э3



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в. 

N 
по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл
ас
ов
ан

о:

Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

11.Э3

От
кр
ыт

ь

Ав
то

ма
т.

ре
жи

м

Эм.клапан

Подпитка
вентиляции

Управление КЗР

Контур ГВС

КЗР

Контур ГВС

Ав
то

ма
т.

ре
жи

м

КЗ
Р 
от

кр
ыт

ь

КЗ
Р 
за

кр
ыт

ь

КЗ
Р 
от

кр
ыт

КЗ
Р 
за

кр
ыт

3.1

4.1
-SA12
Режим Авт.

3.2

4.2
-SA12
Режим Ручн.

A1

A2
-KL17
24 VDC

12
1114 /3

x1

x2

-VD17

132 133-XT2 124 125 126 129 130 131

A1

A2
-KL15
24 VDC

12
1114 /3

A1

A2
-KL16
24 VDC

12
1114 /3

x1

x2

-VD15
x1

x2

-VD16

3.1

4.1
-SA11
КЗР Откр.ручн.

3.2

4.2
-SA11
КЗР Закр.ручн.

X1

X2
-HLG19
КЗР открыт

X1

X2
-HLG20
КЗР закрыт

127 128

ЩА М13

3.1

4.1
-SA10
Режим Авт.

3.2

4.2
-SA10
Режим Ручн.

ЩУ

ЩА

/3
-M13

NOCOM NOCOM

3

4
-SA13
Клапан открыть

1 2

+24V /

0V / 10

.Э3



Поз.
обозначение

QS1

QF1-QF10

 

QF11-QF14,
QF17

QF15

QF16

XS1

KV1
SA1-SA6,SA8,
SA10,SA12

SA13

SA7,SA9,
SA11

SB1-SB10

KL1-KL17

 

КМ1-КМ10

HLG1-HLG20

HLR1-HLR20

HLY1

VD1-VD17

XT1

 

XT2

 

XT3

Наименование

DEKraft 17016DEK

DEKraft 21227DEK

DEKraft 21269DEK

DEKraft 12052DEK

DEKraft 12058DEK

DEKraft 12082DEK

DEKraft 18012DEK

DEKraft 23301DEK

MEYERTEC MTB2-BJZ133

MEYERTEC MTB2-BDZ112 

MEYERTEC MTB2-BDZ133 

MEYERTEC MTB2-BLZ1583

KIPPRIBOR MR-203.D

KIPPRIBOR PYF-022BE/2

DEKraft 18060DEK

MEYERTEC MT22-S13

MEYERTEC MT22-S14

MEYERTEC MT22-S15

1N4007

MEYERTEC MTU-4

MEYERTEC MTU-4PE

MEYERTEC MTU-2.5

MEYERTEC MTU-2.5PE

DEKraft 32017DEK

Кол.

1

10

10

5

1

1

1

1

9

1

3

10

17

17

10

20

20

1

17

34

11

130

3

2

Примечание

 

 
к поз. QF1-QF10

 

 

 

 

 

 

 

 

 
к поз. KL1-KL17

 

 

 

 

 

 
к поз. XT1

 
к поз. XT2

 

Перечень элементов

1

Подп.№ докум.

Т.контр.

Разраб.

Утв.

Лит.

ДатаЛистов

Пров.

Рук.
Н.контр.

Изм.

ЛистовЛист

Формат А4

Ин
в. 

N 
по
дл

.
Вз

ам
. и

нв
. N

По
дп

. и
 д
ат

а
Со
гл
ас
ов
ан

о:

Щит управления теплового пункта

.ПЭ3



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в. 

N 
по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл
ас
ов
ан

о:

Дата

Утверд

N докум.
Разраб

Н.контр

Провер
Т.контр

ЛистИзм. Подпись
Масса

ЛистовЛист

Лит Масштаб

Схема внешних соединений

1 5

Щит управления теплового пункта

Примечания:
Схема подключения внешних проводок от щита
автоматизации к щиту управления приводится
в томе рабочей документации на щит автоматизации

.Э5

Щ
ит

 у
пр

ав
ле

ни
я

A B C N PE

Ввод ~380В

U V W PE U V W PE U V W PE U V W PE U V W PE U V W PE

Насос 2Насос 1

Контур отопления

Насос 1 Насос 2

Контур отопления Контур вентиляции

Насос 1 Насос 2

Насос 2

Контур вентиляции

Насос 1

Контур ГВС

Насос 1 Насос 2

Насос 2

Контур ГВС

Насос 1

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

-X
T1

1 2 3 4 5

L1 N PEL2 L3

U1 V1 W1

PE

-M1M
3~

6 7 8 9

U V W PE

U1 V1 W1

PE

-M2M
3~

PEU V W

10 11 12 13

U1 V1 W1

PE

-M3M
3~

PEU V W

U1 V1 W1

PE

-M4M
3~

PEU V W

U1 V1 W1

PE

-M5M
3~

PEU V W

U1 V1 W1

PE

-M6M
3~

PEU V W

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-W1
5x4

-W2
4x1.5

-W3
4x1.5

-W4
4x1.5

-W5
4x1.5

-W6
4x1.5

-W7
4x1.5

.Э5



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в. 

N 
по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл
ас
ов
ан

о:

Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

2.Э5

Щ
ит

 у
пр

ав
ле

ни
я

U V W PE

Насос 1

Подпитка вентиляции

Насос 2

Насос 2Насос 1

Подпитка вентиляции

W PEVU U V W PE

Насос 1

Дренажные насосы

Насос 2

Насос 2Насос 1

Дренажные насосы

W PEVU NЗа
кр
ыт

ь

От
кр
ыт

ь

За
кр
ыт

ь

От
кр
ыт

ь

NPE PE За
кр
ыт

ь

От
кр
ыт

ь

N PE

Контур отопления

КЗР

КЗР

Контур отопления

КЗР

Контур вентиляции

КЗР

Контур ГВС

КЗР

Контур вентиляции

КЗР

Контур ГВС

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

U1 V1 W1

PE

-M7M
3~

U V W PE

U1 V1 W1

PE

-M8M
3~

PEU V W

-W8
4x1.5

-W9
4x1.5

-X
T1

30 31 32 33 34 35 36 37

U1 V1 W1

PE

-M9M
3~

U V W PE

U1 V1 W1

PE

-M10M
3~

PEU V W

-W10
4x1.5

-W11
4x1.5

38 39 40 41 42 43 44 45

O C N

-X
T2

1 2 3

1 2 N PE

-M11M
1~

PE

4

1 2 N PE

-M12M
1~

PEO C N

1 2 N PE

-M13M
1~

PEO C N

5 6 7 8 9 10 11 12

-W12
4x0.75

-W13
4x0.75

-W14
4x0.75

Примечания:
Схема подключения внешних проводок от щита
автоматизации к щиту управления приводится
в томе рабочей документации на щит автоматизации

.Э5



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в. 

N 
по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл
ас
ов
ан

о:

Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

3.Э5

Щ
ит

 у
пр

ав
ле

ни
я

От
кр
ыт

ь

N

Подпитка
вентиляции

Клапан

Клапан

Подпитка
вентиляции

+2
4V

Те
рм

ок
он

та
кт

Насос 1

Насос 1

Контур отопления

+2
4V

Те
рм

ок
он

та
кт

Насос 2

Насос 2

Контур отопления

+2
4V

Пе
ре

па
д

+2
4V

Су
хо
й 
хо

д

Насосная группа

Насосная группа

+2
4V

Те
рм

ок
он

та
кт

Насос 1

Насос 1

Контур вентиляции

+2
4V

Те
рм

ок
он

та
кт

Насос 2

Насос 2

Контур вентиляции
+2

4V

Пе
ре

па
д

+2
4V

Су
хо
й 
хо

д

Насосная группа

Насосная группа

+2
4V

Те
рм

ок
он

та
кт

Насос 1

Насос 1

Контур ГВС

+2
4V

Те
рм

ок
он

та
кт

Насос 2

Насос 2

Контур ГВС

+2
4V

Пе
ре

па
д

+2
4V

Су
хо
й 
хо

д

Насосная группа

Насосная группа

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

-X
T2

13 14

L N 1 2

-M1

25 26 27 28

1 2

-M2
1 2

-PDS1
P

1 2

-PS1
P

29 30 31 32

1 2

-M3
1 2

-M4
1 2

-PDS2
P

1 2

-PS2
P

41 42 43 44 45 46 47 48

1 2

-M5
1 2

-M6
1 2

-PDS3
P

1 2

-PS3
P

57 58 59 60 61 62 63 64

-W15
2x0.75

-W16
2x0.5

-W17
2x0.5

-W18
2x0.5

-W19
2x0.5

-W20
2x0.5

-W21
2x0.5

-W22
2x0.5

-W23
2x0.5

-W24
2x0.5

-W25
2x0.5

-W26
2x0.5

-W27
2x0.5

-Y1

Примечания:
Схема подключения внешних проводок от щита
автоматизации к щиту управления приводится
в томе рабочей документации на щит автоматизации

.Э5



Формат А3

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Ин
в. 

N 
по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл
ас
ов
ан

о:

Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

4.Э5

Щ
ит

 у
пр

ав
ле

ни
я

+2
4V

Те
рм

ок
он

та
кт

Насос 1

Насос 1

Подпитка вентиляции

+2
4V

Те
рм

ок
он

та
кт

Насос 2

Насос 2

+2
4V

Пе
ре

па
д

+2
4V

Су
хо
й 
хо

д

Насосная группа

Насосная группа

+2
4V

Те
рм

ок
он

та
кт

Насос 1

Насос 1

+2
4V

Те
рм

ок
он

та
кт

Насос 2

Насос 2

Уровни дренажных приямковПодпитка вентиляции

+2
4V

«П
ер

ел
ив

»

+2
4V

«В
ык

л.Д
Н1

,Д
Н2

»

+2
4V

«В
кл

. Д
Н1

»

+2
4V

«В
кл

. Д
Н2

»

+2
4V

«С
ух

ой
 х
од

»

Датчик уровня
«Перелив»

Датчик уровня
«Выкл.ДН1,ДН2»

Датчик уровня
«Вкл. ДН1»

Датчик уровня
«Вкл. ДН2»

Датчик уровня
«Сухой ход»

КЗ
Р 
от

кр
ыт

КЗ
Р 
за

кр
ыт

+2
4V

Контур отопления

Положение
«КЗР Открыт»

Положение
«КЗР Закрыт»

Контур отопления

КЗР
Датчик уровня

«Перелив»
Датчик уровня
«Выкл.ДН1,ДН2»

Датчик уровня
«Вкл. ДН1»

Датчик уровня
«Вкл. ДН2»

Датчик уровня
«Сухой ход»

Уровни дренажных приямков

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3

1 2

-M7
1 2

-M8
1 2

-PDS4
P

1 2

-PS4
P

1 2

-M9
1 2

-M10

-X
T2

73 74 75 76 77 78 79 80

-LS1

1 2

88 89 90 91 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

1 2

-LS2

1 2

-LS3

1 2

-LS4

1 2

-LS5
-M11

113 114 115

NOCOM NOCOM

-W28
2x0.5

-W29
2x0.5

-W30
2x0.5

-W31
2x0.5

-W32
2x0.5

-W33
2x0.5

-W34
2x0.5

-W35
2x0.5

-W36
2x0.5

-W37
2x0.5

-W38
2x0.5

-W39
3x0.5

Примечания:
Схема подключения внешних проводок от щита
автоматизации к щиту управления приводится
в томе рабочей документации на щит автоматизации

.Э5
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5.Э5

КЗ
Р 
от

кр
ыт

КЗ
Р 
за

кр
ыт

+2
4V

Контур вентиляции

Положение
«КЗР Открыт»

Положение
«КЗР Закрыт»

Контур вентиляции

КЗР
Щ
ит

 у
пр

ав
ле

ни
я

КЗ
Р 
от

кр
ыт

+2
4V

КЗ
Р 
за

кр
ыт

Контур вентиляции

Положение
«КЗР Открыт»

Положение
«КЗР Закрыт»

КЗР

Контур вентиляции

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3

-M12
NOCOM NOCOM

-X
T2

121 122 123

-M13
NOCOM NOCOM

-X
T2

129 130 131

-W40
3x0.5

-W41
3x0.5

Примечания:
Схема подключения внешних проводок от щита
автоматизации к щиту управления приводится
в томе рабочей документации на щит автоматизации
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Дата

Утверд

N докум.
Разраб

Н.контр

Провер
Т.контр

ЛистИзм. Подпись
Масса

ЛистовЛист

Лит Масштаб

Сборочный чертеж

1 2

Щит управления теплового пункта

.СБ
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-SB9
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ВКЛ.ДН2

-HLG13

ВКЛ.ДН1

-HLG14

U КРИТИЧ.

-HLY1
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-SA5
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-SA6
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.СО

Дата

Утверд

N докум.
Разраб

Н.контр

Провер
Т.контр

ЛистИзм. Подпись
Масса

ЛистовЛист

Лит Масштаб

Спецификация

1 2

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Наименование и техническая характеристика

Корпус сварной навесной 1000/800/300, IP66, сталь

DIN-рейка

Кабельный канал перфорироваанный 40x60

Реле контроля фаз

Выключатель-разъединитель, 4Р, 100А

Автоматический выключатель защиты двигателя, 2.5A-4A

Контакт доп. фронтальный 1НО+1НЗ

Автоматический выключатель 1Р, 4А, хар-ка C

Автоматический выключатель 1Р, 16А, хар-ка C

Автоматический выключатель 3Р, 2А, хар-ка C

Промежуточные реле, 5А при 250В, катушка 24VDC, 2 NO

Колодка монтажная на DIN рейку для промежуточного реле

Модульный контактор 20A, катушка 230VAC, 4 NO

Светодиодный индикатор в сборе, зелёный, 24V AC/DC, IP65

Светодиодный индикатор в сборе, красный, 24V AC/DC, IP65

Светодиодный индикатор в сборе, желтый, 24V AC/DC, IP65

Переключатель длинная ручка, 3 положения, 2NO, с фиксацией, металл 

Переключатель на 2 положения, 1NO, с фиксацией, металл 

Переключатель на 3 положения, 2NO, с фиксацией, металл 

Кнопка двойная 1NO+1NC, плоский толкатель 

Розетка модульная на DIN рейку, 16А

Клемма проходная винтовая 4кв.мм

Клемма проходная винтовая "Земля" 4кв.мм

Клемма проходная винтовая 2.5кв.мм

Клемма проходная винтовая "Земля" 2.5кв.мм

Тип, марка обозначение документа,
опросного листа

R5ST1083

DKC.002155

DKC.00284RL

23301DEK

17005DEK

21227DEK

21269DEK

12052DEK

12058DEK

12082DEK

MR-203.D

PYF-022BE/2

18060DEK

MT22-S13

MT22-S14

MT22-S15

MTB2-BJZ133

MTB2-BDZ112

MTB2-BDZ133

MTB2-BLZ1583

18012DEK

MTU-4

MTU-4PE

MTU-2.5

MTU-2.5PE

Код оборудования,
изделия, материала

 

 

 

 

 

Завод изготовитель

DKC

DKC

DKC

DEKraft

DEKraft

DEKraft

DEKraft

DEKraft

DEKraft

DEKraft

KIPPRIBOR

KIPPRIBOR

DEKraft

MEYERTEC

MEYERTEC

MEYERTEC

MEYERTEC

MEYERTEC

MEYERTEC

MEYERTEC

DEKraft

MEYERTEC

MEYERTEC

MEYERTEC

MEYERTEC

Единица
измере-ния

шт.

метр

метр

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Коли-
чество

1

5

7

1

1

10

10

5

1

1

17

17

10

20

20

1

9

1

3

10

1

34

11

130

3

Масса единицы
кг

 

 

 

 

 

Примечание

 

к поз.6

 

к поз.11

 

 

 

Щит управления теплового пункта

оборудования и материалов



Поз.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Наименование и техническая характеристика

Кросс-модуль 4x7

Фиксатор торцевой

Заглушка для одноуровневых винтовых клемм, серая

Гермоввод MG12

Гермоввод MG16

Гермоввод MG20

Маркировка винтовых клемм, 4мм2, номера 1-100

Маркировка винтовых клемм, 2.5мм2, номера 1-100

Маркировка винтовых клемм, 2.5мм2, номера 101-200

Держатель этикетки клемного ряда

Комплект шильдиков

Демпфирующий диод

Тип, марка обозначение документа,
опросного листа

32017DEK

MTU-S1

MTU-P

32160DEK

32161DEK

32162DEK

MTU-4M1100

MTU-2.5M1100

MTU-2.5M101200

MTU-S2

 

1N4007

Код оборудования,
изделия, материала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завод изготовитель

DEKraft

DEKraft

DEKraft

DEKraft

MEYERTEC

MEYERTEC

MEYERTEC

MEYERTEC

 

 

Единица
измере-ния

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

упаковка

упаковка

упаковка

шт.

компл

шт.

Коли-
чество

2

13

3

27

3

11

1

1

1

4

1

17

Масса единицы
кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание

 

 

 

 

 

к поз.22

к поз.24

к поз.24

к поз.27

 

 

 

Формат А3

Ин
в. 

N 
по
дл

.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. N

Изм Лист ПодписьN докум. Дата

Лиcт

.СО


	Комплект_1_ИТП Модель (2)
	Шкаф 2
	Комплект_1_ИТП Модель (2.1)
	Комплект_1_ИТП Модель (2)
	Комплект_1_ИТП-Model2
	Sheets and Views
	Model


	Комплект_1_ИТП Модель (2)


