
PE1TE2

Т11 Т1

Т2

TE3

В систему вентиляции
d76x3.5
Т12=95°С

17.7м вод.ст.

PE12PE11

PE2

Т21

Из т/сети d133x5.0
Т1=130°С

G=31.0 куб.м/ч
70-60 м вод.ст.

YA5

При 12м вод. ст.
открывается,
при 17м вод. ст.
закрывается

Т1
PE

Т2
PE

Т1

YA2

PE3TE4

Т3

TE5 PE14 PE13

Т4

PE4

Из системы ГВС dy40
G=2.54 куб.м/ч

Т4

В систему ГВС 2 зоны
dy65

Q=380616 ккал/ч
G=8.88 куб.м/ч
ТЗ=65°С

Рстатич.=68.6 м вод.ст.
85.7 м вод.ст.

Н1-ГВС2

Н2-ГВС2

YA3

PE5TE6

Т3

TE7 PE16 PE15

Т4

PE6

В систему ГВС 1 зоны
dy65

Q=392820 ккал/ч
G=9.17 куб.м/ч
ТЗ=65°С

Рстатич.=34.3 м вод.ст.
54.2 м вод.ст.

Н1-ГВС1

Н2-ГВС1

Т1

Т2

YA4

PE7TE8

Т11

TE9 PE18

Т21

PE8

Из системы ХВС dy65
В1

G=7.329 куб.м/ч
95.7 м вод.ст.

В систему отопления
d159х5.0

77.2 м вод.ст.

Н1-ОТ

Н2-ОТ

PE17

PE

В1

PE10

Из системы ХВС dy65
В1

G=7.564 куб.м/ч
64.2 м вод.ст.

В1

PE9

В т/сети d133x5.0
Т2=70°С

40-25 м вод.ст.

Т1

Т2

а

б

Т2

Из системы отопления
d159x5.0
T12=65°С

72,5 м вод.ст.

б

аТ2

Т2

Т2

Т2

ГВС 2 зона

ГВС 1 зона

При 70м вод. ст.
открывается,

при 75 м вод. ст.
закрывается

TE1

Из системы
вентиляции d76x3.5

Т22=65°С
14.5м вод.ст.

1 2

3

Отопление
Q=1063944 ккал/ч
G=53.20 куб.м/ч
Т11=80°С Т21=60°С

dP=0.47 бар
Рстатич=67.5 м вод. ст.

Водосборный приямок

Преобразователь расхода

PE

TE

Регулятор перепада давления

Регулятор клапана

Элекромагнитный клапан

Грязевик

Фильтр

Кран шаровой

Клапан обратный

Граница проектирования

Вибровставка

Клапан предохранительный

Изолированный трубопровод

Переход с одного диаметра на другой

Манометр с трехходовым
клапаном и трубкой петлевой

Термометр

Датчик температуры

Датчик давления
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